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1.​ CONSIDERACIONES GENERALES 

1.1​Lugar de Entrega 

 
Laboratorio de Hemoderivados UNC, Av. Cdad de Valparaíso S/N, Córdoba (Arg). 

1.2​Contacto Técnico 

o​ Ante cualquier duda técnica comunicarse vía e-mail con Rodrigo.gonzalez@unc.edu.ar, con 

copia a carolina.armesto@unc.edu.ar y grisel.gomez@unc.edu.ar.   

1.3​Normas y Reglamentos 

 
NORMAS OFICIALES 

 
Todo el servicio deberá estar estrictamente de acuerdo con los requisitos impuestos por todos los 

códigos, ordenanzas, leyes y reglamentos vigentes municipales, provinciales y nacionales. 

 

NORMAS TÉCNICAS 

 
Serán de aplicación para dimensionamiento, construcción y ensayos de equipos e instalaciones, las 

normas: (AISI); (IRAM); (D.I.N.); (A.S.T.M.); (G.A.M.P.) y (G.M.P.), cumpliendo con las regulaciones de 

ANMAT para industrias farmacéuticas.  

 

NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

 
La Empresa adjudicataria deberá cumplir con lo expresado en los “Requisitos de Higiene y Seguridad 

para Contratistas”, que se adjuntan al Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

1.4​Generalidades 

 
Es responsabilidad del oferente solicitar al Laboratorio de Hemoderivados- UNC cualquier información 

adicional requerida que no esté expresada en la presente especificación técnica. 

2.​ OBJETIVO Y ALCANCE 

Objeto: 
Contratar la provisión del Cabinado del grupo electrógeno Diésel Marca Palmero 

Modelo PP 405 

1-CONSIDERACIONES GENERALES 
Provisión: 
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Cabinado del grupo electrógeno Diésel Marca Palmero 

Modelo PP 405 

2.- Características técnicas. 
La Cabina Insonorizada debe incluir: 

Paneles anti ruido ignifugo 

Sistema de escape con aislación 

Kit de parada de emergencia 

Luz de cabina 

Calcos de alerta por tensión 

Ensayo en banco de pruebas por temperatura a plena carga. 

Puertas acceso motor, baterías, tablero. 

Puerta de acceso con ventana para tablero control. 

Todas las puertas y accesos deberán ser robustos 

Pintura epoxi o poliuretánica 

3.-nivel de ruido 
El equipo a plena carga no debe exceder de los 85 Db 

4.- Condiciones Generales 
Plazo de Entrega: 

30 dias Corridos 

 

● Garantía Exigida: 

La garantía no será menor de 1 (un) año. Por cabinado y estructura 

La Dirección de Ingeniería de Planta, a los fines de la recepción definitiva, tomará un plazo 

de 5 (cinco) días corridos, en los que efectuará las pruebas y ensayos de correspondientes, 

los que una vez transcurridos, procederá a informar a la dirección ejecutiva. 

3.​ ESTRUCTURA DE LA OFERTA 

 
La oferta económica deberá ser en pesos, con la descripción y detalles de todos los puntos que se 

solicitan en el presente requerimiento técnico.  

Se debe realizar una visita técnica obligatoria para el adecuado relevamiento del equipo, para una 

cotización precisa de lo solicitado en el presente documento. 

Incluir los sgtes ítems: 

o​ Cronograma de intervención; 

o​ Personal técnico disponible para la capacitación luego de ejecutado el cabinado solicitado; 

Página 5 de 6 

 



 

 
Registro REG-DP-G-002 

Versión: 00 
Fecha de vigencia: 13/05/2024 Requerimiento técnico 

 

o​ Documentación técnica solicitada incluyendo planos y todas las documentaciones técnica 

o​ Costos por viáticos; 

o​ Costos de mano de obra; 

o​ Referencias comerciales y de al menos 3 equipos/instalaciones similares a la presente cabinados 

Los importes cotizados no podrán contener cláusulas de actualización monetarias, indexación por 

precios, variaciones de costo. 
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