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1.1 NORMAS OFICIALES

Todo el servicio deberd estar estrictamente de acuerdo con los requisitos impuestos por todos los

codigos, ordenanzas, leyes y reglamentos vigentes, Nacional, Provincial o Municipal.

1.2 NORMAS TECNICAS
Serdn de aplicacién para dimensionamiento, construccidén y ensayos de equipos e instalaciones, las

naormas: (AISI); (IRAMY); (D.L.N.); (A.S.T.M.); (G.A.M.P.) y (G.M.P.), cumpliendo con las regulaciones de ANMAT

para industrias farmacéuticas.

1.3 NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD

La Empresa adjudicataria debera cumplir en un todo con lo expresado en los “Requisitos de Higiene y
Seguridad para Contratistas”, que se adjuntan al Pliego de Bases y Condiciones Particulares

2.1 Lugar de Entrega

Item 1: Laboratorio de Hemoderivados UNC

Avda. Valparaiso S/N

Cérdoba (Arg.)

Item 2: Laboratorio del Farmacéutico Conjunto de las Fuerzas Armadas
Calle 15 de noviembre de 1889 N°1932

CABA

2.2 Contacto Técnico

Ante cualquier duda técnica, comunicarse via e-mail con Gonzalo Retamal gonzalo.retamal@unc.edu.ar,

, con copia a carolina.armesto@unc.edu.ar y grisel.gomez@unc.edu.ar.
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e Tt Ny !
3.1 Objetivo
item 1: Mantenimiento Anual de Equipos Generadores del Laboratorio de Hemoderivados (Listado)

ltem 2 Mantenimiento Anual de Equipo Generador Palmero P230 Laboratorio Farmacéutico Conjunto
de las fuerzas Armados.

3.2 Alcance

El alcance del suministro contempla los siguientes apartados:
- Provisidn de los consumibles de los equipos

- Mano de Obra para el recambio y cantrol de consumibles

Realizacion de las pruebas operativas de funcionamiento

Informe del mantenimiento de c/u de los equipos

4,1 EQUIPOS GENERADORES A REALIZAR MANTENIMIENTO

Item 1: LABORATORIO DE HEMODERIVADOS UNC CORDOBA

GENERADOR KILOWATT DE 540 KVA MOTOR SCANIA DC1372A
GENERADOR KILOWATT DE 450 KVA MOTOR SCANIA DC1374A
GENERADQOR PALMERO PP 405 KVA MOTOR PERKINS

GENERADOR ENERGY LINK DE 700 KVA MOTOR SCANIA DC16_093A
GENERADOR ENERGY LINK DE 700 KVA MOTOR SCANIA DC16_093A
GENERADOR PALMERO PP 30 KVA MOTOR PERKINS

g fA W I

Item 2: LABORATORIO DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO
1. GENERADOR PALMERO PP230 MOTOR PERKINS
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4.2 TAREAS A REALIZAR
CAMBIO DE FILTRO ACEITE
CAMBIO DE ACEITE

CAMBIO FILTRO DE AIRE

LIQUIDO REFRIGERANTE VERIFICAR ESTADO, REEMPLAZO EN CASO QUE CORRESPONDA
REVISAR ESTADO DE BATERIAS/CON DENSIMETRO/LIMPIEZA BORNES
LIMPIEZA EXTERNA DE RADIADOR

APRIETE TERMINALES

ESTADO DEL CARGADOR DE BATERIAS VOLTAIE

LIMPIEZA /AJUSTE TABLERO ELECTRICO Y BORNES

LIMPIEZA DE TODO EL EQUIPO

VERIFICAR FUGAS/COMBUSTIBLE/ACEITE/LIQUIDO REFRIGERANTE/ESTADO DE MANGUERAS

VERIFICAR SENSORES Y SONDAS DEL MOTOR

VERIFICAR ESTADO DE LAS CORREAS

La oferta debe consistir en una carpeta organizada con el siguiente orden y estructura. El costo de todos

los items debe estar incluido en la oferta:

L ]
®
®

Descripcién completa de la provisién.

Oferta econémica.

Debe presentar Certificado de visita a planta otorgado por la Direccion de Ingenieria de Planta. En dicha
visita se hace una revisién integral de los equipos en los que se realiza el mantenimiento.

Documentacién fehaciente de tres servicios similares prestados y al menos 1 en Cérdoba

La cotizacion debera efectuarse en pesos
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